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Тема 1. Определение тепловых нагрузок 
 
Основные расчетные формулы 
 
Максимальный (расчетный) тепловой поток, Вт, на отопление 
здания с учетом тепловых потерь через ограждающие конструк-
ции можно определить по формулам 
 
Qо max =∑k⋅F(ti – tо)(1 + µ),  (1.1) 
 
Qо max = qо V (ti – tо) (1 + µ),  (1.2) 
 
где k – коэффициент теплопередачи наружных ограждений, 
Вт/(м2⋅К); F – площадь поверхности отдельных наружных ограж-
дений, м2; ti – средняя температура внутреннего воздуха отаплива-
емых зданий, °С; tо – расчетная температура наружного воздуха на 
отопление, °С; µ – коэффициент инфильтрации; qо – тепловая 
отопительная характеристика здания, Вт/(м3⋅К); V – объем здания 
или вентилируемого помещения по наружному обмеру, м3. 
При наличии в помещении внутренних тепловыделений (или 
теплопоступлений) расчетный тепловой поток на отопление 
уменьшается на величину этих тепловыделений. 
Максимальный (расчетный) тепловой поток, Вт, на вентиля-
цию зданий можно определить по формулам 
 
Qv max = m⋅Vп⋅св(ti – tо) ,   (1.3) 
 
Qv max = qv V (ti – tо),   (1.4) 
 
где m – кратность воздухообмена, 1/с; Vп – внутренний объем вен-
тилируемого помещения, м3; св – объемная теплоемкость воздуха, 
равная 1,26 кДж/(м3⋅К); qv – тепловая вентиляционная характери-
стика здания, Вт/(м3⋅К); V – объем здания или вентилируемого 
помещения по наружному обмеру, м3. 
Значения тепловых характеристик здания, Вт/(м3⋅К), можно 




kFq ∑=о , V
Vcmq пвv = .  (1.5) 
 
При отсутствии данных о типе застройки и наружном объеме 
максимальные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, Вт, 
определяют по укрупненным показателям в зависимости от жилой 
площади по формулам [6] 
 
Qо max = qо A (1 + k1),   (1.6) 
 
Qv max = k1⋅k2⋅qо⋅A,   (1.7) 
 
где qо – укрупненный показатель максимального теплового потока 
на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, Вт/м2; А – 
общая площадь жилых зданий, м2; k1 – коэффициент, учитываю-
щий тепловой поток на отопление общественных зданий; k2 – ко-
эффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию обще-
ственных зданий. 
При этом общую площадь, м2, жилых зданий определяют по 
формуле 
 
А = Fж / k,    (1.8) 
 
где Fж − жилая площадь, м2; k − безразмерный планировочный 
коэффициент квартиры, равный 0,6÷0,72. 
Жилую площадь квартала, м2, определяют по плотности жило-
го фонда Рж, м2/га, и площади квартала Fкв, га, по формуле 
 
Fж = Рж⋅Fкв .    (1.9) 
 
Количество жителей, чел, определяют по плотности населения 
Рн, чел/га, по формуле 
 
m = Рн⋅Fкв .    (1.10) 
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Текущие сезонные тепловые нагрузки, т.е. тепловые нагрузки 
при любых наружных температурах в течение отопительного се-










⋅= ,  (1.11) 
 
где Qmax – максимальная тепловая нагрузка, Вт; Q  – относитель-
ная тепловая нагрузка; tн – текущая температура наружного воз-
духа, °С. 
Средненедельный (расчетный) расход теплоты, Вт, бытового 
горячего водоснабжения отдельных жилых, общественных и 
промышленных зданий или группы однотипных зданий опреде-




сttbаmQ )()(2,1 ch −+= ,  (1.12) 
 
где а – норма расхода горячей воды с температурой th = 55°С, 
кг(л) на 1 чел. в сутки [4]; b – расход горячей воды с температурой 
th = 55°С, кг(л) для общественных зданий, отнесенный к одному 
жителю района; при отсутствии данных рекомендуется принимать 
b = 25 кг(л) на 1 чел. в сутки; m – количество людей; th – темпера-
тура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения по-
требителей, равная 55°С; tc – температура холодной воды, °С; при 
отсутствии данных о температуре холодной водопроводной воды 
ее принимают в отопительный период 5°С и в летний период 
15°С; с – удельная теплоемкость воды, равная 4187 Дж/(кг⋅К); nс – 
расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабже-
ние, с/сут, при круглосуточной подаче nс = 86400 с; 1,2 – коэффи-
циент, учитывающий остывание горячей воды в абонентских си-
стемах горячего водоснабжения. 
С учетом неравномерности потребления горячей воды в тече-
ние суток в пределах недели максимально-часовой расход тепло-
ты, Вт, на бытовое горячее водоснабжение определяется по фор-
муле 
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Qh max = kн⋅kс⋅Qh m,   (1.13) 
 
где kн – коэффициент недельной неравномерности, учитывающий 
колебания суточных расходов горячей воды в пределах недели [4]. 
При отсутствии данных рекомендуется принимать для жилых и 
общественных зданий kн = 1,2, для промышленных зданий kн = 1; 
kс – коэффициент суточной неравномерности, учитывающий ко-
лебания часовых расходов горячей воды в пределах суток [4]. При 
ориентировочных расчетах можно принимать для городов и насе-
ленных пунктов kс = 1,7…2,0, для промышленных предприятий 
kс = 1. 
При отсутствии данных о нормах расхода горячей воды сред-
ний и максимальный тепловые потоки на горячее водоснабжение, 
Вт, жилых и общественных зданий соответственно можно опре-
делить по формулам 
 
Qh m = qh m,    (1.14) 
 
Qh max = 2,4 Qh m qh,   (1.15) 
 
где qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на 
горячее водоснабжение, Вт/чел [6]; m – число жителей; 2,4 – ко-
эффициент неравномерности потребления горячей воды. 
Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение в лет-











= β ,   (1.16) 
 
где Qh m – средний тепловой поток на горячее водоснабжение в 
отопительный период, Вт; β – коэффициент, учитывающий изме-
нение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неото-
пительный период по отношению к отопительному периоду, при-
нимаемый при отсутствии данных для жилищно-коммунального 
сектора равным 0,8 (для курортных и южных городов β = 1,5), для 
промпредприятий – 1,0 [6]; th, tcs; tc– соответственно температура 
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горячей (55°С) и холодной водопроводной воды летом и зимой 
(15 и 5°С). 
Суммарный расчетный тепловой поток ∑Qmax, Вт, определяют 
суммированием расчетных тепловых потоков на отопление, вен-
тиляцию и горячее водоснабжение: 
 
hmvo QQQQ ++=∑ maxmax
max .  (1.17) 
 
Определяя мощность источника теплоснабжения, необходимо 
учитывать потери теплоты в тепловых сетях – тепловую нагрузку 
потребителей увеличивают на величину указанных потерь. 
 
Задание № 1 
 
Решить задачи 1…2, используя данные таблицы 1.1…1.3. 
 
Задача 1. 
Жилое здание имеет размеры а×b×c (табл. 1.1). Значения со-
противления теплопередаче R, м2⋅К/Вт, для наружных стен, за-
полнения световых проемов, потолка и пола зданий соответствен-
но равны 2,5; 0,4; 3,0 и 1,3. Коэффициент остекления ϕ. Коэффи-
циент инфильтрации µ. В здании проживает N человек. Норма 
расхода горячей воды 140, л/(сут.⋅чел). 
Определить: 
1) суммарный расчетный и суммарный максимальный расхо-
ды теплоты на теплоснабжение здания; 
2) текущую тепловую нагрузку при tн °С по всем видам теп-
лового потребления. 
Климатологические данные города выбрать из приложения 1. 
 
Задача 2. 
Размер административного здания а×b×c (табл. 1.1). Сопротив-
ление теплопередаче всех наружных ограждений принять 2 
м2⋅К/Вт. Коэффициент инфильтрации µ. Вентилируемый объем 
помещений составляет х% строительного объема здания. Крат-
ность воздухообмена m. Объемная теплоемкость воздуха 
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1,26 кДж/(м3⋅К). Плотность работающих в здании принять 
30 чел/тыс.м3. Норма расхода горячей воды 5 л/(сут.⋅чел). 
Определить: 
1) суммарный расчетный и суммарный максимальный расхо-
ды теплоты на теплоснабжение здания; 
2) тепловые характеристики здания; 
3) мощность источника теплоснабжения, если потери в теп-
ловых сетях составляют ∆% от тепловой нагрузки потре-
бителей. 






















% а b c 
1 Гродно 20 25 10 0,15 2,5 45 3 +1 100 5 
2 Витебск 21 23 11 0,17 0,3 40 5 -15 120 6 
3 Гомель 22 21 13 0,19 1,5 25 4 -7 110 7 
4 Брест 23 19 15 0,2 0,5 20 6 +2 130 8 
5 Могилев 24 17 17 0,21 2 35 3 -3 140 9 
6 Гомель 25 15 19 0,23 1 30 5 0 90 10 
7 Брест 26 13 21 0,25 2,5 55 4 +5 115 11 
8 Могилев 27 11 23 0,27 0,3 50 6 +3 125 12 
9 Гродно 28 9 25 0,29 1,5 15 3 -10 135 13 




Промышленное здание (цех) строительным объемом V тыс. м3 
имеет тепловые характеристики: отопительную qo, ккал/(м3⋅ч⋅°С), 
и вентиляционную qv, ккал/(м3⋅ч⋅°С) (табл. 1.2). Коэффициент ин-
фильтрации µ, %. Тепловыделения в помещении составляют х% 
расчетной нагрузки на отопление. Плотность работающих в зда-
нии принять 5 чел/тыс.м3. Норма расхода горячей воды на 1 рабо-
тающего в смену составляет: 11 кг/сут. при тепловыделениях до 
23,3 Вт/м3 и 24 кг/сут. при тепловыделениях более 23,3 Вт/м3. 
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Определить суммарный расчетный и суммарный максималь-
ный расходы теплоты на теплоснабжение здания для холодного и 
теплого периода года. 

















1 Витебск 50 0,25 1,0 30 70 
2 Гомель 20 0,29 1,1 29 60 
3 Брест 100 0,22 0,9 28 75 
4 Могилев 10 0,35 2,0 27 55 
5 Гродно 30 0,20 1,2 26 65 
6 Гродно 110 0,25 0,6 25 15 
7 Витебск 15 0,3 1,2 30 40 
8 Гомель 75 0,2 0,6 28 50 
9 Брест 60 0,25 0,5 27 35 




Для холодного и теплого периода года определить суммарный 
расчетный и суммарный максимальный расходы теплоты на теп-
лоснабжение жилого квартала площадью Fкв, га (табл. 1.3). 
Для расчета использовать укрупненные показатели: макси-
мального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 
общей площади qо, Вт/м2; среднего теплового потока на горячее 
водоснабжение qh, Вт/чел. Расход теплоты на отопление обще-
ственных зданий учитывается коэффициентом k1, а на вентиляцию 
– коэффициентом k2. 
Определить текущую тепловую нагрузку при tн °С по всем ви-
дам теплового потребления. 




































k k1 k2 
tн, 
°С 
1 Гомель 70 3500 400 59 320 0,72 0,25 0,4 0 
2 Брест 65 3200 356 82 332 0,70 0,2 0,6 +5 
3 Могилев 50 3600 422 59 376 0,68 0,15 0,8 +3 
4 Гродно 100 2000 222 88 407 0,66 0,25 0,4 -10 
5 Витебск 75 2500 289 55 320 0,64 0,2 0,6 -5 
6 Витебск 45 4000 467 60 332 0,62 0,15 0,8 +1 
7 Гомель 55 3200 378 57 376 0,60 0,25 0,4 -15 
8 Брест 80 2700 311 86 407 0,63 0,2 0,6 -7 
9 Могилев 90 1800 222 54 320 0,65 0,15 0,8 +2 
0 Гродно 40 2800 356 81 332 0,71 0,25 0,4 -3 
 
 
Тема 2. Определение годового расхода теплоты 
 
Основные расчетные формулы 
 
Годовой расход теплоты, Вт⋅ч, на коммунально-бытовые нуж-































o QQQ ,,  – соответственно годовые расходы теплоты на 
отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, Вт⋅ч; Qom,, Qvm, – сред-
ние за отопительный период тепловые потоки на отопление и вентиля-
















= max ,    (2.6) 
 
tom – средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период, °С; nо – продолжительность отопительного периода, ч; z – 
усредненное за отопительный период число часов работы системы 
вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсут-
ствии данных принимаем 16 ч); 8400 – количество часов работы 
системы горячего водоснабжения в году. 
При определении расхода теплоты за определенный месяц года 
расходы теплоты на отопление и вентиляцию определяются по 
среднемесячным наружным температурам tmмес. 
Расходы теплоты, Вт⋅ч, на отопление, вентиляцию и горячее 



























mо QQ ,  − среднемесячный расход теплоты на отопление и 




o nnn ,,  − продолжитель-
ность работы систем отопления, вентиляции и горячего водо-
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снабжения соответственно в течение месяца, ч; Qo max, Qv max − мак-
симальный расход теплоты на отопление и вентиляцию соответ-
ственно, Вт; Q  − относительная тепловая нагрузка, определяемая 
при среднемесячной температуре наружного воздуха tmмес, °С. 
 
Задание № 2  
 









Город Qo max, МВт Qv max, МВт Qh max, МВт х, % nv, ч 
1 Брест 80 15 27 10 5 
2 Могилев 55 27 45 7 10 
3 Гродно 70 25 35 13 12 
4 Гомель 85 30 30 12 7 
5 Гомель 60 10 43 8 14 
6 Могилев 57 17 37 9 8 
7 Гродно 67 23 40 14 6 
8 Витебск 77 20 33 11 13 
9 Витебск 50 13 25 6 11 




Известны максимальные тепловые нагрузки потребителей жи-
лого района города, потери в тепловых сетях составляют х%. 
(табл. 2.1). Усредненное за отопительный период число часов  
работы системы вентиляции общественных зданий в течение су-
ток nv, ч. 
Определить: 
1) расходы теплоты по всем видам теплового потребления за 
самый холодный и жаркий месяц года; 
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2) суммарный расход теплоты для самого холодного и жар-
кого месяца года; 
3) годовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию, го-
рячее водоснабжение; 
4) расход теплоты за отопительный и летний периоды; 
5) суммарный годовой расход теплоты. 
Климатологические данные города выбрать из приложений 1 и 2. 
 
 




Годовые графики тепловых нагрузок состоят из графика часо-
вого расхода теплоты (в левой части) и графика продолжительно-
сти тепловой нагрузки (в правой части) (рисунок 3.2). 
 
 
График продолжительности тепловых нагрузок
0 2000 4000 6000 8000 10000
n, ч















Q o Q v Q hm Q hs сум Q  





Годовые графики тепловой нагрузки строят на основании из-
вестных расчетных расходов теплоты по всем видам тепловой 
нагрузки: 
1) Зависимость среднечасовой тепловой нагрузки от наружной 
температуры воздуха Qo = f(tн), Qv = f(tн) и Qh = const. По оси абс-
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цисс откладывают температуру наружного воздуха tн, а по оси 
ординат – значения часовых расходов теплоты. 
Часовые расходы теплоты на отопление и вентиляцию пред-
ставляют собой линейные зависимости от температуры наружного 
воздуха и могут быть построены по двум точкам: при to и tн = 8°С. 
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение – круглогодовая, не 
зависящая от температуры наружного воздуха, в течение отопи-
тельного периода условно принимается постоянной. 
Суммарный график расходов теплоты на отопление, вентиля-
цию и горячее водоснабжение строится путем сложения соответ-
ствующих ординат тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение в характерных точках при температурах 
наружного воздуха tн.к, tо. 
2) График продолжительности суммарной тепловой нагрузки в 
течение года Q = f(n). Для построения этой зависимости необхо-
димо иметь график ∑Q = f(tн) и длительность стояния наружных 
температур в данной местности (приложение 3). 
По оси абсцисс графика продолжительности откладывают для 
каждой наружной температуры число часов, в течение которых 
наблюдается наружная температура, равная и ниже той, для кото-
рой производится построение. Через точки, соответствующие 
длительности стояния различных наружных температур, проводят 
вертикали. На эти вертикали переносятся ординаты, равные 
среднечасовым расходам теплоты при тех же температурах из 
графика ∑Q = f(tн). Полученные точки соединяются плавной ли-
нией, которая представляет график продолжительности суммар-
ной тепловой нагрузки ∑Q в течение отопительного периода nо. 
В летний период основным видом теплового потребления 
остается горячее водоснабжение, которое постоянно и не зависит 
от наружной температуры. С учетом этого получают график про-
должительности тепловых нагрузок в течение года. 
Общая площадь, ограниченная осями координат Q−n и кривой 
продолжительности тепловой нагрузки, представляет собой годо-
вой расход теплоты проектируемого района ∑Qгод, ГВт⋅ч. 
Зная годовой расход теплоты по графику продолжительности 
тепловой нагрузки можно определить основные показатели от-
пуска тепловой энергии от источника теплоснабжения: 
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• среднюю тепловую нагрузку за отопительный сезон; 
• число часов использования максимальной нагрузки за ото-
пительный сезон; 
• коэффициент часовой неравномерности расхода теплоты 
за отопительный сезон. 
Если на оси абсцисс графика продолжительности построить 
прямоугольник с основанием, равным продолжительности отопи-
тельного периода nо, и площадью, равной площади графика про-
должительности в пределах отопительного сезона Qсгод, то высота 
этого прямоугольника будет равна среднему расходу теплоты 






с nQQ /= ,     (3.1) 
 
где Qсгод – годовой расход теплоты в течение зимнего сезона, 








с nQQQQ ++= .   (3.2) 
 
Если на оси ординат графика продолжительности построить 
прямоугольник высотой, равной максимальной суммарной тепло-
вой нагрузке ∑Qmax, и площадью, равной площади графика про-
должительности в пределах отопительного сезона Qсгод, то осно-
вание этого прямоугольника будет равно длительности исполь-
зования максимальной тепловой нагрузки за отопительный сезон 
nи.м, ч: 
 
∑= max. / QQn годсми .    (3.3) 
 
Коэффициент часовой неравномерности расхода теплоты за 








max / == ∑ .   (3.4) 
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Величины nи.м и kч характеризуют неравномерность потребле-
ния теплоты за отопительный сезон продолжительностью no. 
 
 
Задание № 3  
 
Решить задачу 6, используя исходные данные таблицы 2.1 и 
результаты расчета задачи 5. По результатам расчета составить 
табл. 3.1, используя данные приложения 3. 
 
Задача 6. 
Известны максимальные тепловые нагрузки потребителей жи-
лого района города (табл. 2.1). Построить годовые графики тепло-
вой нагрузки района. 
Определить основные показатели отпуска тепловой энергии в 
течение отопительного сезона и отметить их на графике продол-




Построение графика продолжительности тепловых нагрузок 
 
Температура наружного 















Число часов n отопительно-
го периода, когда темпера-
тура наружного воздуха 
держалась tн и ниже 
         
Значение тепловой нагруз-
ки, МВт:          
на отопление          
на вентиляцию          
на горячее водоснабжение          
суммарная, ∑Q          
 
Примечание. Выписку температур ведут с интервалом и кратно 
5°С до расчетной температуры наружного воздуха для проектиро-
вания отопления tо. 
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Регулирование отпуска теплоты – искусственное изменение 
параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактиче-
ской потребностью абонентов. На режим регулирования водяных 
систем теплоснабжения в основном влияют вид преобладающей 
тепловой нагрузки и схемы узлов присоединения абонентов, вы-
бор которых производится согласно [6]. 
Для водяных тепловых сетей при центральном качественном 
регулировании в системах теплоснабжения с преобладающей (бо-
лее 65%) жилищно-коммунальной нагрузкой следует принимать 
регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего 
водоснабжения, а при тепловой нагрузке жилищно-
коммунального сектора менее 65% от суммарной тепловой 
нагрузки и доле средней нагрузки горячего водоснабжения менее 
15% от расчетной нагрузки отопления (Qh m/Qо max < 0,15) — регу-
лирование по нагрузке отопления. 
Для закрытых систем теплоснабжения в зависимости от соот-
ношения максимальных тепловых потоков на горячее водоснаб-
жение и на отопление присоединение водоподогревателей горяче-








Q  − двухступенчатые схемы; 
• при остальных соотношениях − одноступенчатую парал-
лельную. 
Причем при регулировании по отопительной нагрузке исполь-
зуется двухступенчатая смешанная схема. 
При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и го-
рячего водоснабжения могут использоваться: 
• двухступенчатая смешанная схема с установкой электрон-
ного регулятора расхода теплоты с ограничением максимального 
расхода воды на ввод; 
• двухступенчатая последовательная схема. 
В открытых системах теплоснабжения при регулировании по 
отопительной нагрузке системы отопления и горячего водоснаб-
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жения абонентов присоединяются к тепловым сетям по принципу 
нормальной подачи теплоты. В случае регулирования по совме-
щенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения применяют 
схемы со связанной подачей теплоты в систему отопления. 
Регулирование тепловых процессов производят с помощью 
температурных графиков отпуска теплоты, которые устанавли-
вают взаимосвязь текущих температур воды в местных системах 
отопления и в тепловых сетях в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 
В основе построения температурных графиков в тепловых се-
тях лежат уравнения регулирования отпуска теплоты для одно-













































2 ,  (4.2) 
 
где ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых 
зданий, принимаемая для жилого района равной 18°С; ∆t – темпе-
ратурный напор нагревательного прибора при расчетной темпера-











τэ – температура воды в подающем трубопроводе местной систе-
мы отопления после элеватора при tо, °С; принимается 95°С; τ2 – 
температура воды в обратном трубопроводе после системы отоп-
ления при tо, °С; ∆τ – расчетный перепад температур воды в теп-
ловой сети, °С: ∆τ = τ1 − τ2; τ1, τ2 − температура воды в подающем 
и обратном трубопроводах тепловой сети при tо; θ – расчетный 
перепад температур в местной системе отопления при tо, °С, опре-
деляется по формулеθ = τэ – τ2 = 95 – 70 = 25°С. 
Задаваясь различными значениями температуры наружного 
воздуха tн в пределах от +8°С до tо, определяют τ1 и τ2. По полу-
ченным значениям строят отопительный график температур во-
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ды в тепловой сети. Этот график состоит из двух зависимостей 
τ1 = f(tн) и τ2 = f(tн). 
Во всех случаях центральное качественное регулирование от-
пуска теплоты ограничивается наименьшими температурами воды 
в подающем трубопроводе, необходимыми для подогрева воды, 
поступающей в системы горячего водоснабжения потребителей: 
для закрытых систем теплоснабжения – не менее 70°С; для откры-
тых систем теплоснабжения – не менее 60°С. 
Учитывая ограничение наименьших температур воды в пода-
ющем трубопроводе тепловых сетей на отопительном графике 
температур делают срезку: для закрытых систем теплоснабжения 
на уровне 70°С; для открытых систем теплоснабжения – на уровне 
60°С. Полученный график температур называется отопительно-
бытовым (рисунок 4.1). Он имеет вид ломаной линии с точкой 



























тау 1 тау 2 тау`1 тау`2
 




Точка излома делит график температур на две части с различ-
ными режимами регулирования: в диапазоне температур наруж-
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ного воздуха от t′н до tо осуществляется центральное качественное 
регулирование отпуска теплоты. При температурах наружного 
воздуха выше t′н центральное регулирование сезонной нагрузки во 




Задание № 4  
 
Решить задачи 7 и 8, используя данные таблицы 4.1. 
Вариант города выбрать из табл. 1.1. Климатологические дан-
ные города выбрать из приложения 1. 
 
Задача 7. 
Заданы максимальные тепловые нагрузки потребителей, МВт, 
и система теплоснабжения жилого района города (табл. 4.1). 
Выбрать метод регулирования тепловой нагрузки и схему при-
соединения к тепловой сети большинства абонентов. Указать 





Данные для решения задач 7, 8 
 
Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Qo max 200 50 100 200 100 300 120 600 140 150 
Qv max 52 26 70 52 50 150 50 150 50 26 
Qh max 30 24 30 48 50 200 40 200 100 90 
СТ З О З О З О З О З О 
τ1, °С 100 130 110 120 140 140 120 110 130 100 
tн, °С 5 0 -5 -10 -15 5 0 -5 -10 -15 
месяц X XI XII I II III IV X XI XII 
 





Тепловая сеть города работает по температурному графику 
τ1−70 °С (табл. 4.1). Построить отопительный график температур 
центрального качественного регулирования тепловой нагрузки. 
Выполнить подробный расчет значений температур сетевой 
воды τ1 и τ2 для следующих значений температур наружного воз-
духа: 1) tо; 2) tн.к = +8°С; 3) tн. 
Для указанного месяца года по отопительному графику темпе-
ратур определить температуру сетевой воды в тепловых сетях, 
результат подтвердить расчетом. 
Построить отопительно-бытовой график температур для за-
данной системы теплоснабжения. Определить значение точки из-
лома температурного графика tн′. 
Для температуры наружного воздуха в точке излома tн′ опреде-
лить значения тепловой нагрузки, МВт, для всех видов теплового 





П Р И Л О Ж Е Н И Я 
П р и л о ж е н и е  1  
 

























1 Брест 7,4 -20 -8 186 0,4 
2 Витебск 5,1 -26 -12 205 -1,6 
3 Гомель 6,1 -24 -11 197 -1,3 
4 Гродно 6,5 -22 -9 193 -0,1 
5 Минск 5,4 -25 -10 203 -1,2 
6 Могилев 5,3 -25 -11 204 -1,5 
 
П р и л о ж е н и е  2  
 























































































































































































































П р и л о ж е н и е  3  
 
Продолжительность температур наружного воздуха, ч 
 
Город 

















Брест 17 47 145 362 637 1260 1413 583 
Витебск 15 59 190 501 843 1396 1210 706 
Гомель 18 50 153 384 675 1334 1497 617 
Гродно 18 49 150 376 661 1307 1467 604 
Минск 19 51 158 395 696 1375 1542 636 
Могилев 19 51 159 397 699 1381 1551 639 
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